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Priorytet Inwestycyjny 4.1l

Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budownictwie
wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach
uzytecznosci publiczne;.

Wskazniki rezultatu dla tego Priorytetu :

- Zuzycie energii pierwotnej

- Sprzedaz energii cieplnej na cele komunalno — bytowe
w budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubature
budynkow mieszkalnych ogrzewanych centralnie
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Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Dziatania zwigzane z modernizacjg energetyczng budynkéw
uzytecznosci publicznej powinny promowaé¢ kompleksowy
wymiar zakresu energetycznej modernizacji z uwzglednie-
niem wysokosprawnych irdodet ciepta (w tym OZE) oraz
modernizacji sieci dystrybucji ciepta. Koszty realizacji takich
projektdw powinny by¢ adekwatne do realizowanego
zakresu inwestycji i potencjalnych oszczednosci energii.
Obowigzkowym warunkiem, poprzedzajagcym realizacje ta-
kich projektow, jest przeprowadzenie audytéw energetycz-
nych (ex-ante). W audycie powinny by¢ wybrane te prace
modernizacyjne, ktore beda skutkowaty najwiekszg oszczed-
noscig energii przy najnizszych/optymalnych kosztach.
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Wybrany zakres rzeczowy projektu mu-
si prowadzi¢ do redukcji zuzycia energii
koncowej o minimum 25 %.
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Infrastruktura i Srodowisko

Fundusz Spéjnosci

Krajowy plan majacy na celu zwiekszenie liczby budyn-
kow o niskim zuzyciu energii — Uchwata Nr 91 Rady Mini-
strow z dnia 22 czerwca 2015 r. (M.P. z dnia 16 lipca 2015
r., poz. 614) :

Powotujac sie na art. 2 pkt. 2 dyrektywy 2010/31/UE,
przez ,budynek o niemal zerowym zuzyciu energii” na-
lezy rozumie¢ budynek o bardzo wysokiej charakterys-
tyce energetycznej okreslonej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zataczniku | do tej dyrektywy. Niemal ze-
rowa lub niska iloS¢ wymaganej energii powinna
pochodzi¢ w bardzo wysokim stopniu z energii ze zrodet
odnawialnych, w tym energii ze zrédet odnawialnych,
wytwarzanej na miejscu lub w poblizu. ¥
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Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

* Nalezy podkresli¢, iz w warunkach krajowych , budynek
o niemal zerowym zuzyciu energii” bedzie utozsamiany
i okreslany jako ,,budynek o niskim zuzyciu energii”, o kté-
rym jest mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw, ktora wdraza
do krajowego porzadku prawnego czes¢ postanowien
dyrektywy 2010/31/UE.

* Krajowy plan dziatan majacy na celu zwiekszenie liczby
budynkdw o niskim zuzyciu energii zawiera rekomendacje
do stosowania w praktyce krajowg definicje budynkéw
o niskim zuzyciu energii.
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Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Przez budynek o niskim zuzyciu energii nalezy rozumieé
budynek, spetniajagcy wymogi zwigzane z oszczednoscia
energii i izolacyjnoscig cieplng zawarte w przepisach tech-
niczno — budowlanych, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.), tj. w szczegol-
nosci dziat X oraz zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
zm.), obowigzujgce od dnia 1 stycznia 2021 r., a dla
budynkow zajmowanych przez witadze publiczne oraz
bedace ich wlasnoscig — od 1 stycznia 2019 r.
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Infrastruktura i Srodowisko

Eundus.zek. Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjnosci

Przy wykonywaniu audytu energetycznego nalezy postugiwac sie me-
todami obliczeniowymi opublikowanymi w formie przepisow wyko-
nawczych zawarte w nastepujacych rozporzadzeniach :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu energe-
tycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoru kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsie-
wziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. poz. 346),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie, o ktdrym mowa
w pkt. 1 (Dz.U. z dnia 13 pazdziernika 2015 r. poz. 1606),
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Infrastruktura i Srodowisko

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyz-
naczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376).
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4. Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszenia jednoli-
tego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia
18 wrzes$nia 2015 r. poz. 1422).

) Narodowy Fundusz ¥
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej



Fundusze : .
5 Europejskie Unia Europejska

; : Fundusz Spéjnosci
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Zgodnie z dyrektywa PE i Rady 2012/27/UE z dnia
25 pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywnosci
energetycznej, panstwa cztonkowskie zapewnisy,
aby budynki instytucji publicznych petnity wzor-
cowg role (wzor do nasladowania) w zakresie osz-
czednosci energii.
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Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Metodyka sporzadzania audytow energetycznych
w zakresie gtebokiej kompleksowej modernizacji

energetycznej budynkow finansowanych w ramach
POIiS 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.2
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Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Audyt energetyczny ex- ante jest to zbior:

1. audytow energetycznych, sporzagdzonych na
podstawie aktualnych przepiséw

o ,stare” audyty nalezy zaktualizowac¢ w zakresie wartosci Ek i Ep i ew.
wspotczynnikéw przenikania ciepta;

o strony tytutowe, opis, charakterystyka i karty — oddzielnie dla kazdego
obiektu, zrédta, sieci - wg wzoru w zataczniku 9

2. Dokumentacji obliczen z podaniem nazwy i
wersji programu obliczeniowego;

3. Tabel 1 -9 zatgcznika nr 9 — (tabele 1, 4 - 9 - tacznie dia
projektu; 8a — instrukcja pod tabela 8a, pozostate — dla kazdego obiektu)
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Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:
Przyktad: Budynki mieszkalne — 4 sztuki;
Zakres rzeczowy obejmuje:

e roboty dociepleniowe przegrod zewnetrznych;
e modernizacje instalacji c.o. i c.w.u.;

e wymiane oswietlenia (w czesSci wspdlnej) na energo-
oszczedne —wymiane opraw na LED + sterowanie;

e montaz uktadu ogniw fotowoltaicznych;

e modernizacje instalacji c.w.u. + montaz kotta gazowego
kondensacyjnego w jednym z budynkow;

e modernizacje lokalnej sieci.
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Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zawartos¢ dokumentacji Audytu Energetycznego:
dla kazdego budynku, sieci, zrodfa:

1. Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacjq i
po modernizacji)

2. Opis techniczny budynku

3a. Karta zrodta ciepta/energii elektrycznej

3b. Karta lokalnej sieci cieptowniczej
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Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zawartos¢ dokumentacji Audytu Energetycznego:
| dla Projektu:

4. Zestawienie zbiorcze roboét - tgcznie dla Projektu

5. Zapotrzebowanie na moc i energie

6. Obliczenie efektu energetycznego projektu

7. Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu

8. Obliczenia efektywnosci ekonomicznej projektu

8a. przy czym Kalkulacja kosztow eksploatacyjnych wymaganych do
obliczenia wskaznika SPBT- d|l a kazdego budynku I
Projektu

9. Wymagania programowe dla projektu
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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

WYKAZ AUDYTOW

Wrykaz audytow do modernizowanych budynkéow
Nazwa budynku Adres budynku
SM Wislana Budynek mieszkalny 3-pietrowyul. Akacjowa 2

SM Wislana Budynek mieszkalny 3- pietrow|ul. Basniowa 5

SM Wislana Budynek mieszkalny 2 -pietrow]ul. Modrzewiowa 7
SM Wislana Budynek administracyjny ul. Migdalowa 1

Lh-{l-u.‘ltdl—ﬁl;l

Wrykaz audytéw do modernizowanych 1 instalowanych zrédel energi

Lp. Nazwa i opis Zrédla Lokalizacja

kotlownia gazowa ul. Akacjowa 2

b | =t

Wykaz audytéw do modernizowanych lokalnych sieci przesylowych

Lp. Nazwa i opis sieci Lokalizacja

Lokalna sie¢ cieplownicza ul. Akacjowa 2 - ul. Basniowa 3
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Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zatgcznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Tabela nr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)J

Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZINEJ
bndvn]mh SM Wislana Budvnek mieszkalov 3-pietrowy

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wladajacy” budvnkiem Gmina Wyszkow

Przeznaczenie budynlku Budynek mieszkalny

Adres budynku ul. Akacjowa 2, 07-201 Rybienko

Fok zakoriczenia budowy/rok 1964

F.ok budowy instalacji 1964

Calkowita powierzchnia uzvtkowa 2826.7

Calkowita powierzchnia uzytkowa o

regulowane) temperaturze (Af) 2827.7

(m?)

Powierzchmnia czesci wspolnych _

budynku {mz) 815

e et e udzial powierzchm I:Ii}"tk.D‘WEj na. Czas .

i e s e i 565 potrzeby pmwaf:lzma dziatalnosci 20 ui’}rt.]mwama N 2000
e gospodarczej (nalezy podad ciagu roku

g L wartoéc bezwzgledna, w ulambu): [hirok]:

Yo powierzchni uivtkowej 6.85%

Budynek zabytkowy pod ochrona e

konserwatora zabytkow
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Fundusze

Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zatacznik nr

16.1 do wniosku o dofinansowanie

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Tabela nr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)J

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po
przegrody  |(materiat srubosé. izolacia) termomodernizacjs | termomodernizacji U5
budowl . e U Dotrovmenis U Dotroymenis| oo
udowiane Przed termomodernizacja Po termomodernizacii W 2] MT ' W (224K MT '

Sciany styropina, lambda <0,040 styropina, lambda <0,040 019 | TAK 0.2
zewnetrzne yropma, : yropma, : : i .
. przx brak ocieplenia ocieplono 0.935 NIE 0.15 TAK 0.2

gruncie
stropodach . . - -

welna mineralna lambda < 0,052 0,145 | TAK 0,15
wentylowany
okna 1,55 NIE 0.9 TAK 0.9
drzwi 160*250 drevwno
Ocena Przed termomodernizacja Po termomodernizacii
alcr;ai.nego stanu Stan techniczny Scian zewnetrznyvch - dosé dobry Wemiemiono okna i drzwi
tec cz'fmgo Stan techniczny okien 1 drzwi - zly .
elementdw
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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zatgcznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Tabela nr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)J

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [KWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
NoSnik energii u-grzet'-ra.ni.e i ciifpla woda chlodzenie oSwietlenie Energ.ia ] suma
wentylacja uiytkowa whudowane pomocnicza®

Olej opatowsy 0,00
Gaz ziemny 25 440.6 2226 25 663,20
Gaz phynny 0,00
Wegiel kamienny 0,00
Wegiel brunatiy 0,00

Biomasa 0,00
Inny {podad jaki) 0.00
np.. OFE (PV) ’
Cieplo sie ciowe®
MPEC Wyszhow &46 001.9 36421 851 644,00
Energia elektrycrna
na potrzeby
budynku z sieci 15 603.6 41 5890 143.4 57 341.00
elektroenergetyern
£
Energia elektrverna
wyprodukowana w
Mig{sCl, ILEyta na 0.00
potrzeby budyniu ’
(podawadt ze
znakiem mits)
F.acznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kKWh /(rok)] 934 648,20
F.acznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kKWh /(rok)] 1238 442,70

J Ndroaowy FUTTAUSZ
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Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zatgcznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Tabela nr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)J

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Podzial zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uiytkowa EU* [IiW]Ln"[mzruk}]

ugrzewmi:& + ciifpla woda chlodzenie oswietlenie energia ] <uma
wentylacja uzytkowa whudowane pomocnicza”
EU [KWh/m *rok] 2276 13.8 0.0 14.7 2.1 2582
udziat [%a] 88% 3% 0% 6%a 1% 100,0%%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa Ek* [kW]Lu"(mzruk ]

u-grzewani:a+ ciifpla woda chlodzenie ofwietlenie energia i <uma
wentylacja uzytkowa whudowane pomocnicza®
EK [EWh 'mz*m],;] 305.7 14.5 0.0 14.7 21 3370
udziat [%o 91% 4% 0% 4% 1% 100,094
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep4 [kW]Lu"[mzruk}]
u-grzewam:a+ cufpla woda chlodzenie oswietlenie Emergla . suma
wentylacja uivtkowa whudowane pu-mu-miczf
EP [KWh/m *rok] 3974 26.5 0.0 441 6.4 4744
udziat [%5] 24% 6% 0% D% 1% 100,004
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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zatgcznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Tabela nr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)J

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kW]Lu"[mzruk}]
ogrzewanie + ciepla woda . ofwietlenie . 5
wentylacja uzytkowa chlodzenie whudowane Energia sima
Al ﬂ{xaql.-(ml*mk 162.5 13,8 0.0 48 20 1831
udziat [%6] 89% 8% 0% 3% 1% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konicowa Ek* [kW]lf[mzruk ]
ogrzewanie + ciepla woda ] ofwietlenie 5
wentylacja uiyvtkowa chlodzenie whudowane Energla suma
EK [KWh/(m**rok)] 1877 17.6 0.0 48 20 2121
udziat [%6] 88% 8% 0% 2% 1% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep“ [I{W]Lu"[mzruk}]
ogrzewanie + ciepla woda . oswietlemie s
wentylacja uiytkowa chlodzenie whudowane energia suma
EP [kWh/(m *rok)] 2440 214 0.0 99 4.1 2704
udziat [%6] 87% 8% 0% 4% 1% 100,0%
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Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:

Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Tabela 5 - Zapotrzebowanie na moc i energie (ma na celu zebranie
wszystkich danych w jedng tabele)

STAN PRZED MODERNIZACJTA
Zapotrzebowanie na energie
koticowa - energia elektryczna 5
; - Zapotrzebowanie na . . Moc
Moc cieplna energie koicowa - anmk.energ;n elektryczna . P
BV cieplo eWhieolg © | @) lw)  [Erersaclektrycma) - enic
ogolem [kKWh/rok] [KWhirok]
303 889 443 Ciepto sieciowe - 24 60 204 41 589
203 553 339 Ciepto sieciowe - 24 30 893 20 187
249 689 948 Ciepto sieciowe - as 72627 48 418
651 1773822 Ciepto sieciowe - 70 114 603 76 402
Wegiel kamienny | ™
Wegiel kamienny | ™
Wegiel kamienny -
Wegiel brunatny -
Wegiel kamienny -
Ciepto sieciowe -
Wegiel brunatny -
3906 552 156 278327 136 596
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Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:
Zatgcznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Tabela 5 - Zapotrzebowanie na moc i energie

STAN PO MODERNIZACJI
Zapotrzebowanie na energie koncows - {}szcz.?dnusc
. energii [%o] /
. energia elektryczna &
M Zapotrzebowanie M > [EWh/rok]
oc . . . oc . - .
: ol 1 na energie MNozsnikk energii el {Jm:lmelszeme
cieplna ) . . ektryczna Energia W tvm PR
[II:W] koncowa - B]E]}ll)s) (paliwo) [KW] ol = Gl - ;] . mzycia
ektrvczna em oswietlenie =
[kWhirok] yczna og energii
[kWhirok] [KWhirok] kosicowej)
221 5TT172 Ciepto sieciowe b 24 30049 13507 36.06%
126 2902093 Ciepto sieciowe b 24 21211 6 556 46.37%
140 01174 Ciepto sieciowe - as 30 665 14526 36.48%
534 1253504 Ciepto sieciowe - 70 12 594 22920 32.95%
Weqgiel kamienny | ™
Wegiel kamienny |
Wegiel kamienny |+
Wegiel kamienny | w
Wegiel kamienny |+
Wegiel kamienny | w
Wegiel kamienny |+
1021 2424033 156 24 519 57509 1 666 327
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Eundus.zek. Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016:
Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie
Tabela 5 - Zapotrzebowanie na moc i energie

Mozliwos¢ uwzglednienia oszczednosci z tytutu strat przesytu,
zwiekszenia sprawnosci, napedow wind i CHP

Straty przesylania (dotyezy lokalnych siect
12, |cteplowniezych - w przypadiu zrodia
dokalizowanego poza budynkiami

Straty z tytutu sprawnosct kotha
dlokalizowanego poza budynkiem - w
przypadin modemizacit kotta w kerunku
14

581983

wigkszera sprawnosel

14. | Zutycie energt przez napedy wind
300000

Oszezednosed z tytubu produkejt energit
15, |ciephne)i elektrycane) w skojarzeniu
(podawac ze makiem minus) i
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Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015:

Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Tabela 6 — Obliczenie efektu energetycznego projektu (ma na celu
uporzadkowanie zapotrzebowania na energie wg zrédet, a nie obiektow;
zamiana jednostek: kWh na GJ — za wyjatkiem energii elektrycznej)

Tabela nr 6 - Obliczenie efektu energetycznego Projektu

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA (w kWh/rok)”

Lp. Nosnik energii

1 2 3 4 5 8 9

1. Olej opatowy ] ] 0 0

2. Gaz ziemny 38 137 59 212 =21 -76

8. Cieplo sieciowe z cieplowni 3 869 13 928 2365 8514 13504 5414

12. Energia elekiryczna z sieci elektroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku RRE 578 2082 215 772 364 1310
Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu w skojarzeniu, z zastosowaniem Zrodet

13. ) . 1 0 -32 -115 32 115
nieodnawialnych, zuzyta na potrzeby budynku
Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze zroédet oze (biomasa, biogaz, w tym w

14. 0 0 0 0
skojarzeniu, PV), zuzyta na potrzeby budynku R

_ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA w budynkach” 7 4485 16147 2607 9383 1879 6764 41.89%

Straty przesylania (dotyczy lokalnych sieci cieplowniczych - w przypadku zrédla

15. ty.p Y (dotyezy . _3 eplo i P 583 2099 73 510 2099
zlokalizowanego poza budynkiem

16 Straty z tytulu sprawnosci kotla - w przypadku modernizacji kotla zainstalowanego poza 2 o 3 o 0 0

’ budynkiem, w kierunku zwigkszenia sprawnosci 8
17. Oszczednosci z tytulu produkcii energii ciephnej i elektrycznej w skojarzeniu®® 0 0
___ Obliczenie efektywnosci energetyeznel, uwzgledniajgcej zmniejszenie strat przesylu, z ytulu zastosowania kotla (zainstalowanego poza budynkiem) o wyiszel | 2399 8863 53.258%

Y Wartos¢ energii elektrycznej uwzglednia ilos¢ energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: o$wietlenie whudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napgdu urzadzen chtodniczych dla klimatyzacji oraz gdy

wystepuje np. ogrzewanie, c.w.u. zasilane energia elektryczna;

9 Dla enerzii elektryczn j, zaklada sie, ze wyk: ana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej;
ergi €] ¢, Z8 Wykazyw: €] pozyc) ergl: b b ] ergetycznej

R Nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i wersji programu oraz dolaczy¢ do dokumentacji pliki ,,wsadowe” z danymi do obliczen w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF (to samo dotyczy wydrkéw wynikow
obliczen). W przypadku samodzielnego wykonania obliczef, nalezy zamiesci¢ pelna dokumentacjg przebiegu obliczenl w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.
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Eundus.zek. Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015:
Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie
Tabela 7 — Obliczenie planowanego efektu ekologicznego projektu

Tabela nr 7 - Obliczenie planowanego efektu ekologicznego
Rok bazowy - stan przed
o ~ modernizacja (przed realizacj Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
W SPF)LCZYME IKI WSKAINIK projektu)
NAKEADU EMISIT®
Noénik energii NIEODNAWIALNEJ N éO 1GJ lub Zapotrzehowanie na Wielloéé Zapotrzebowanie na
ENERGIL \f C;) [\.[‘I\lrh energie konicowa ;:1_[:,[“ energie koiicowa” | Wielkos¢ emisji Redukcja emisjic’
PIERWOTNEJ® Aghlat (GJ/rok lub MeCO ]f K (GJ/rok lub MgCO,/rok MgCO;,/rok
M 2/T0]
MWhrok) ¥ £ MWhirok)?
1 2 3 4 5 6 7 3
Olej opatowy (podawac¢ w GJ/rok) 11 774 0,00} 0.00 0.00
Gaz ziemny (podawa¢ w GJ/rok) 11 56.1 13520 834 211,19 1303 -469)
Gaz plynny (podawaé w GJ/rok) L1 63.1 0.00) 0.00 0.00
Wegiel kamienny (podawaé w GI/rok) 11 9473 0.00} 0.00) 0.00
Wegiel brunatny (podawac w GJ/rok) L1 103,82 0.00) 0.00) 0.00
Biomasa ¥ (podawaé w GI/rok)
Inny (podac jaki) np. oze 0.00) 0,00 0.00
Cieplo sieciowe z cieplom]f) (podawaé w GJ/rok) 13 94,95 13 928,39) 1719.25 §51533 105109, 668,16]
Cieplo sieciowe z cieplowni wylacznie na biomase 9 (podawac¢ w GJ/tok)
Cieplo sieciowe z elektrocieptowni ¥ (podawaé w GJfrok) 0.00] 0.00 0.00
Cieplo sieciowe z elektrocieplowni opartej wylacznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)ﬁ}
(podawac¢ w GJ/rok)
Energia elekiryezna z sieci elekiroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku ¥ (podawaé w MWhi/rok) 0.832 578,33 48L17 21452 17848 302,69
Straty z tytulu sprawnosci kotta Dew przypadku modernizacji kotla zainstalowanego poza budynkiem, w|
Kkierunku zwigkszenia sprawnosci lub oszezednosei w wyniku produkeji w warunkach skojarzenia (w tym
przypadku podaé ze znakiem minus)
Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze zrodet oze (biomasa, biogaz, w w skojarzeniu,
giaclektry P 3 ! i ® L om ! ’ 0,332 0,00 32,32 -26,89 26,89)
PV), zuzyta na potrzeby budynku ~ (podawa¢ w MWh/rok ze znakiem minus)
SUMA| 220876 121571 993,05
PROCENT REDUKCJI EMIST] 44,96%]
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Eundus.zek. Unia Europejska
uropejs .le . Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015:
Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie
Tabela 8 — Obliczenia wskaznikdéw ekonomicznych projektu

Tabela nr 8 - ARKUSZ OBLICZENIOWY wskaznikow ekonomicznych

Suma " }iusf . Koszty Ré3mica koszts Efekt ekologiczny Emﬁtie]hszemel
kwalifikowanych | ©<F04 ;}r]ne eksploatacyjne po EETEEHDE, m:l (koncowy efekt zapotrze m',h 2
kosztéw realizacji L_Frze: . modernizacji |- 5&‘23 D??I]:ltg': redukcii emisii T ENergle

, modernizacjg . =01- oficows
AN 02 I
projektu (X) rocznie (01) rocznie (02) Mg COn
z} z z z Mg/rok G] /rok

6978 609,00 | 1 096 232,00 | 663 717,00 434 515,00 993,05 g 863,00
F

Prosty czas zwrotu SPET (I / AO) lata 16,10
r

Koszt efektu energetycznego KEE zt/(G] /rok) 787

Koszt redukcji emisji KRE (I / Ag) zt/Mg CO; r 7027
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Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015:
Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Tabela 9 — Wymagania programowe

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

1.. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Prred Oszezednost
Jednostka modermizacia Fo modernizacji [GJirok], Oszezednosc %]
A [MWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Q, Glirok 0
0
MVWh/rok 0 0 0
Pred Oszczednost
Jednostka  |Po modernizacji [GJirak], Oszrzednosct [%]
modernizacja
[MWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Q, GJirok 0
0
MWhirok 0 0 0
Jednostka F‘n:gd . |Po modernizaci Oszczgdnosc Oszezednosct %]
o modernizacja [Malrak]
Emisja dwutlenku wegla
Mg CO./rok 0 0
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Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015:
Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie

Tabela 9 — Wymagania programowe

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

2. wskainik wykorzystania energii z OZE iflu z instalacji mikrokogeneracji i /lub mikrotrigeneracji na potrzeby wlasne

facznezapotrzeb
owanie na . . )
) . . .. . L ciepo OZE; en.el OZE; ciepto CHP; ciepo CHP, ..
energie koncowa | Produkcja energii (arkusz 4 zafgcznika 19, Zestawienie| o400 1 podgunid 2 podpunkt 3 podpunkt 4 | kel OZE+CHP
c . . .
(;:;"Bsfgjﬁig”ﬂ zbiorcze robdt punkt XVIll podpunkty 1, 2, 314)
!
[MWh/rok]
0

3. Dodatkowa oszczednosc energii pierwotnej osiggnieta dzieki wymianie oswietlenia na energooszczedne (wynikajgcej z audytu, w czesciach
wspdlnych budynku)

Zapotrzebowani .
) Zapotrzebowanie )
powierzchnia & Na energi na energie Oszczednosé | Jednostkowa
wepdina [m2] - Jednostia EIEEE:;M elekiryczng po energii oszczednosc
arkusz 1 Dodatkowa oszczednosc energii pierwotnej: AEPL modernizac | . TCoerZach | pierwoine] U |energii pierwotne]
k ka EO13 n - kihirok] ark z
omarka IMWh/m?rok] Whirok] arkusz [-:,J ku;-?dgkﬂarsﬁz [MWhirok] [IMWh/m“rok]
5 komdrka M18 | 7
MWhirak 0 0
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Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015:

Zatacznik nr 16.1 do wniosku o dofinansowanie
Tabela 9 — Wymagania programowe

4, Pozostate informacje dotyczace projektu

Wo stanu Wao stanu
W audycie obliczono parametry energetyczne w taki sposab, aby po zrealizowaniu F]E_Epis_ﬁw F]E_Epis_ﬁw
1 przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynek spekniat warunki okreslne w § 328, ust. 1a Uzgﬁ'iﬁéﬁ;h Uzaﬁ'iﬁzﬁh
) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki 50171 20211
| ich usytuowanie, tzn, aby spetniat wymagania minimalne dla budynkow poddanych przebudowie
TAK NIE Uzasadnienie

2. Projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci cieplowniczej dia danego obszaru

Czy przewidziany montaz kottow spalajgcych biomase lub paliw gazowych
bedacych w zasiequ sieci cieplowniczej jest uzasadniony ekonomicznie ¥

Zdolnos¢ projektu do reagowania | adaptacji do zmian klimatu (zagrozenie
powodziowe, nadmierne nastonecznienie, inne)
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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015:

Eundus?.ek. Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjnosci

UWAGI:
* Plik nie jest chroniony (mozna nanosi¢ zmiany);

* Formuty sg widoczne, sg pomocg, ale za prawidtowos¢
obliczen odpowiada wnioskodawca;

e Sporzadzanie tabel wg obowigzujgcych (ww.) przepisow
wchodzi w zakres audytu ex-ante i jest kosztem
kwalifikowanym
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Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze : .
i Europejskie Unia Europejska

Dziekujemy za uwage

Justyna Przybysz
Edward Kolbusz
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